
DOZATOR ZRAKA ZA HIDROFORSKE NEMEMBRANSKE POSUDE

Kada se pumpa pokrene, stvori depresiju u 
cijevi za snadbdjevanje zrakom, i pomoću 
Venturi-cijevi se rezervoar preko ventila 
za snadbjevanje zrakom polako napuni 
zrakom. (slika 1.)

Pumpa i dalje radi.

Kada se rezervoar napuni zrakom, plovak 
ga zatvori, tako sprečava ulazak zraka u
sistem. (slika 2.)

Rezervoar i plovak ostaju u gore 
opisanom stanju sve dok se pumpa
ne zaustavi.

Kada se pumpa zaustavi, iz kompenzaci-
one posude kroz Venturi-cijev voda ulazi u 
DOZATOR ZRAKA, i potiskuje zrak u kom-
penzacionu posudu. Svakim novim rad-
nim ciklusom zračni jastuk u kompenza-
cijskoj posudi se dopunjuje sa količinom 
zraka zapremine DOZATORA. (slika 3)
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